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Concerne 

Installation d’un puisard radon dans la trappe d’aération 

 

 

 

 

 

 

 

Facture 

 

 
Matériel CHF x’xxx.- 

 
Travaux d’assainissement CHF x’xxx.- 

 
Rapport, devis, surveillance et validation de travaux CHF x’xxx.- 

 

 

Total général CHF X’XXX.- 
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Fig. 1 Sortie de l’aération 
dans la salle de jeux-garage 

 

Fig. 2 Trappe d’aération (voute de la cave) 

 

 

                                               

Fig. 3 Installation du puisard 

 

Georges Ionescu 

 

Lausanne, le 17 mars 2011 

Sous-bassement du Mur de 

séparation entre la Salle de jeux-

garage et l’Entrée. 

Vue depuis la cave 

Mur de séparation entre la 

Salle de jeux-garage (sur vide 

sanitaire) et l’Entrée. 

Vue depuis la Salle de jeux 

Conduite d’évacuation 

Sortie de évacuation dans 

la façade (h=2.60 m du 

niveau de la route) 

Position en plan de la trappe 

Puisard 

Installation 

d’un puisard 

avec sortie 

dans la façade 


